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WASTE

PO Box 918
Punta Santiago, PR 00741

27 de octubre de 2017

A LA MANO

ATT: Junta de Gobierno/ Programa Desperdicios No-Peligrosos
Junta de Calidad Ambiental

Tania Vazquez Rivera

Presidente

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos
Urbanizacién San José Industrial Park

1375 Avenida Ponce de Leén

San Juan, PR 00926-2604

Informe sobre dafios como consecuencia del Huracan Maria/Plan de Cumplimiento
JCA Resolucion Nam. 17-28

Permiso Nam. IDF-57-0020

Periuelas Valley Landfill (PVL)

Miembros de la Junta de Gobierno de la JCA y/o Programa Correspondiente de la JCA:

Conforme con la Resolucién Num. 17-28, la cual autoriza automéaticamente |a operacién
temporal de los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS) en Puerto Rico fuera del horario de operacién
establecido en los Planes de Operacidn, presentamos el informe de PVL junto con la informacién
necesaria que acredita los dafios sufridos en nuestras instalaciones como resultado del paso del
Huracan Maria.




a. Notificar si como consecuencla del Huracan Maria ha sufrido dafios a la
infraestructura declarada como critica

Si, a continuacién acreditamos los dafios ocasionados a la infraestructura de PVL como
resultado del paso del huracan.

b. De haber sufrido daiios a la infraestructura critica, deberd:

1. Sise estardn acogiendo a la presente Dispensa conforme a los términos aqui

contenidos

PVL informa que se estard acogiendo a la Dispensa establecida mediante la Resolucién
Nam. 17-28. No obstante, dado |a naturaleza y alcance de los dafios sufridos, solicitamos una
extensién de término hasta el 31 de marzo de 2018 para alcanzar cumplimiento total con la
operacién adecuada conforme con lo establecido en el inciso 6 de dicha Resolucion. Hacemos la
aclaracién de que esta fecha estaria condicionada a que los servicios de suministro de energia
eléctrica de la AEE se hayan normalizado.
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Desglosar la infraestructura critica que sufrid dafios

a. Monitoreo, rastreo y cantrol de lixiviados
h. Sistemas de control de escorrentias

Descripcién detallada de todos los dafios y deficiencias
a. Monitoreo, rastreo y control de lixiviados

El control de lixiviados se ha visto afectado por la falta del servicio de
electricidad, el cual es necesario para energizar las bombas eléctricas
encargadas del control de lixiviados en la instalacién.

h. Sistemas de control de escorrentias

Durante el paso del Huracan Maria y los dias subsiguientes, en la instalacion
se registrd en exceso de 22 pulgadas de lluvia. Debido a la configuracién de la
celda y el hecho que la celda esta bajo el nivel de los canales de escorrentias,
se acumulsé en exceso de dos millones de galones de agua de lluvia dentro de
la celda. Dicha agua se considera aguas de lluvia y luego de efectuar los
distintos muestreos y andlisis requeridos por |a reglamentacion, estas aguas
se pueden descargar en los canales de escorrentia que fluyen hacia la charca
de sedimentacidn. En la actualidad |a charca de evaporacion de lixiviados no
posee el volumen necesario disponible para retener la agua acumulada en la
celda.



q,

Descripcion detalladas de las fallas operacionales identificadas como
consecuencia del dafio a la infraestructura critica

Sistema de control de escorrentia

La acumulacién de agua de lluvia dentro de |a celda no estd relacionada a fallas
operacionales. La razon de la acumulacion de agua es que la elevacién interna
de la celda es inferior al nivel de la carretera y de los canales de escorrentias.
El agua de lluvia que cae dentro de la celda es retenida para su procesamiento.
Bajo circunstancias de rutina como lo son aguaceros infrecuentes y de menor
cantidad de agua el sistema de control de lixiviados tiene la capacidad de
manejar esas cantidades. Al caer mas de 22 pulgadas en un periodo de menos
de 72 horas se ha acumulado agua de lluvia dentro de |a celda. Véase Anejo |,
Fotos aéreas antes y después del huracan que evidencian la acumulacion de
agua de lluvia dentro de la celda.

Una alternativa a la descarga del agua de lluvia es la solidificacién del agua
utilizando “fly ash” y/o “rock ash”. La desventaja de este método es que el
liquido solidificado ocuparia un volumen de entre 50,000 a 70,000 yardas
clbicas dentro de la celda. Y no estd demas sefialar que estos materiales no
han estado disponibles por mas de 6 meses debido a las dificultades que se
han presentado debido a grupos de oposicién a la quema de carbdn. Este es
un espacio valioso necesario para la industria en Puerto Rico. En estos tiempos
posteriores a la emergencia del huracdn Maria la industria esta en condicién
precaria y necesita de la disponibilidad de espacio de disposicién para dar
apoyo a sus operaciones a largo plazo.

Acciones dirigidas a corregir y llevar a cumplimiento cada una de las
deficiencias identificadas

Sistema de control de escorrentia

El 26 de octubre de 2017, se tomaron muestras para andlisis de laboratorio.
Se seleccionaron 4 puntos dentro de la celda para recolectar muestras de agua
y hacer una muestra compuesta. Véase Anejo ll, Foto con los cuatros puntos
de monitoreo. Estas muestras se analizaran para los pardmetros del TCLP, pH
y flash point. Ademas se analizaran para los parametros de descarga de agua
de lluvia bajo el permiso NPDES general multisectorial industrial (MSGP
NPDES, por sus siglas en inglés) para descargas de agua de lluvia. Estos
pardmetros son los establecidos como “effluent limitation guidelines” del
permiso general. Véase Tabla abajo.



La tabla a continuacién muestra estos parametros y sus limites.

Table 8.1-2!

Industrial Activity Parameter Effluent Limitalion
Discharges from non- Biochemical Oxygen Demond 140 ma/L, daily maximum
hazardous wasle landfills (BODs) 37 mafl. monthly avg. moximum
subject to effluent b Total Suspended Solids (T55) 88 mg/t. daily maximum
limitaions in 40 CFR Fart 27 ma/L, monlhi,g Qvg. maximum
445 Subpart B, AMmonio 10 ma/L, daily maximurm

4.2 ma/l. menthly avg. maximum
Alpha Terpineol 0.033 mg/L, daily maximum
0.016 mg/l monihly ava. maxinum
Benzoic Acid 0.12 mg/L, daily maximum
0.071 ma/L. monthly avg.
IMAXIMLIM
p-Cresol 0.025 ma/L, daily maximum
0.014 mg/L. monthly ava.
maximum
Table 8.1-2!
Industrial Aclivity Parameter Effluent Limitation
Phenol 0.026 mg/fL, daily maximum
0.015 mg/L. monthly avg,
NI
Tolal finc 0.20 ma/l, daily maximurm
0.1 1 mg/L. monthly ovg, maximum
pH Within the ronge of 6-% stondard
DH units s.u.)

Véase Parte 8- Subparte L, 8. L. 10 del MSGP NPDES; véase ademas, 40 C.F.R.
§445.21

Una vez se reciban los informes de laboratorio los mismos se someteran a la
agencia para evaluacidn y aprobacion.

Una vez se reciba la aprobacion de la agencia se instalara una bomba para
descargar el agua contenida en la celda hacia el canal de escorrentias
adyacente. Las aguas fluirdn hacia la charca de sedimentacion y se mezclaran
con las aguas de lluvia ya acumuladas. La charca esta disefiada para descargar
agua de lluvia cuanda el nivel llega a los 5 pies de profundidad. Si el nivel de la
charca no esta en los 5 pies no habra una descarga inmediata y directa.

Ademads, PVL estd en canversaciones con personal de la Agencia de Proteccion
Ambiental (EPA), agencia con jurisdiccion sobre el permiso MSGP NPDES.
Particularmente, una vez se reciban los resultados de los muestreos, se
someterd un reporte a la EPA para su evaluacién y aprobacidn.



6.

7.

Calendario de trabajo conteniendo fechas especificas razonablemente
programadas para completar las etapas con relacién a cada una de las
deficiencias identificadas

Sistema de control de escorrentia — manejo de agua de lluvia acumulada en
la celda

PVL contempla completar los trabajos en las siguientes fechas:

* Muestreo de aguas acumuladas 26 de octubre
Recibo informe de resultados 3 de noviembre

e Someter informe a la Agencia 6 de noviembre

e Comienzo de la descarga 30 de noviembre
{asumiendo que la JCA apruebe la descarga)

e Finalizar la descarga 31 de marzo de 2018, sujeto a

que las condiciones del tiempo, ya que las lluvias adicionales pudieran
extender el vaciado de las celdas.

Horario de Operacion

Dado las acciones a ser implantadas, se solicita extender el horario de
operacion del SRS para acomodar las necesidades especiales y de emergencia
de los clientes. Ello podré incluir un horario de operacién de 24 horas,
incluyendo los sibados y domingos.

Designacion de las personas ( naturales o juridicas) responsables de ejecutar
los trabajos programados para corregir cada una de las deficiencias
identificadas

Las personas a cargo de la operacion seran Johann Linker (director de
operaciones) y Maria Vidal (supervisora de operaciones).

Ambos serdn supervisados por el vicepresidente de operaciones de relleno
sanitario (Jaime Jaén) y el director de asuntos ambientales de EC Waste (René
Rodriguez).

Cémo manejara la operacién ante la carencia de la infraestructura critica
Sistemas de control de escorrentia

La presencia de agua dentro de la celda limita el espacio operacional pero no

afecta inmediatamente las operaciones. A largo plazo, si fuera necesario
solidificar el agua de lluvia se estaria potencialmente restando hasta 70,000

5




yardas cubicas de espacio que son de mucho valor para la industria. Este
volumen podria representar lo equivalente a aproximadamente 90% del
volumen generado anualmente por nuestros clientes industriales.

Basado en lo anterior, solicitamos, respetuosamente, de la fecha del 31 de octubre de
2017 provista para completar todas las correcciones, sea extendida hasta el 31 de marzo de 2018.

De necesitar informacion adicional, se podréd comunicar con el suscribiente al 787-391-
0074, o con el Ledo. Rafael Rivera-Yankovich al (787) 647-1913 o al 787-751-8999.

/anejos
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